Agenzia Reglonai
per fa Profezione Ambientale

SC 07 - DIPARTIMENTO DI ALESSANDRIA
$S 07.03 - ATTIVITA STRUMENTALI DI LABORATORIO

Laboratorio di VIA DON GASPAROLO 3 - 15100 ALESSANDRIA (AL)

RAPPORTO DI PROVA N. 2015/027422  Emesso il 08/09/2015

N° Camplone: 2015/044966

Descrizione: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Committente: ASL AL exASL 22 - NOV! LIGURE-SIAN
VIA PAPA GIOVANNI XXIIl 1 - 15067 NOV! LIGURE (AL)

Prelevato da: ASL AL ex ASL 22 - NOVI LIGURE - SIAN
VIA PAPA GIOVANNI XXIH 1 15087 NOVI LIGURE (AL)

Presso: UTENZA DA ACQUEDOTTO
2273U0030 COLONNINA DI PRELIEVO
PIZZA XX SETTEMBRE NOVI LIGURE (AL)

Pervenuto il 02/09/2015 Verbale/Riferimento: 434

Prove iniziate il: 02/09/2015 Terminate il:  03/09/2015

Il presente Rapporto di prova NON pud essere riprodotto parzialmenie salvo approvazione scritta del laboratorie.

| dsultati riperlati sul presente Rapporto di prova sono rappreseniativi del sclo campione soltoposto a prova.

i Arpa Piemonte
Fommato layout codies: U.GQ. 5025 ROS Codice fiscale/Partita [VA: 07176380017
VIA PIO VI, 9 - 10135 TORING

del: 02/09/2015
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yzeafa Reglenale

perla Pt done Anblanizle

N? Campione: 2015/044966 N° Rapporto di Prova: 2015/027422

Esame obiettivo: Inodore, insapore
' PARAMETRI BIOLOGICI

UN1 EN ISO 9308 1 2014 (U RP MO10)
“Coliformi totalj =« 7 s e . . Co : o
___Esc_l_aench_la c_oil o _ 0

METODOIParametro ) : Valore Incertgz?a__

U.M.

Curcroomt
urcAeoml -

_|Recupero

COINLALTLT

N-A.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' /NON CONFORMITA

Relativamente alfe determinazioni microbiclogiche effettuate il campione risuita CONFORME a quanto previstb dail’ALL.1 del D. Lgs.

N.31 del 2/2/2001 e s.m.i..

Ogni metodo di prova & identificato da un codice intemo alfanurmerico, Aportato dopo la descrizione, quale riferimento al cataloge delfAgenzia

La colonna recupero indica, per ogni parametro, il recupero (%) e se questo sia stafo ulllizzato nei calcoli (SENO).

La letlera E nella colonna del risullato analitico, se presente, indica un valore espresse in nolazione esponenziale, & va inteso come il prodatio del numero fiportato

per 10 elevato afla polenza rappresentata dal numero indicato dopola E.
N.D.; non determinato
M.A_: non applicabile

F

Pagina2di3




Aszatia R(giﬁﬁah

el Framlou Apbliarzle

N° Campione: 2015/044966

Esame obiettivo: Inodore,Insapore

PARAMETRI CHIMICI

N°® Rapporto di Prova: 2015/027422

METODOIParametro
KIT COLORIMETRICO B COLORE (U RP M051)
‘Colore '
APAT CNR-IRSA METODO 4050 MAN 29/2003 (U RP M568)
] Nltrttl come iohe nitrito
APAT CNR-IRSA METODC 2060 MAN 29/20(}3 (U RP. M559)
Concentrazione idrogenionica (pH) =
APAT CNR-IRSA Metodo 2110 Man 29/2003 {U. RP M259)
* Torbidita (NTU)
APAT CNR-IRSA METODO 2030 MAN 29/2003 (U RP M560)
" Conducibilita elsttrica specifica a 20°C... '
APAT CNR-IRSA Metodo 4020 Man 29/2003 (u. RP MQO?)
Nitrati come ione nitrato . h
APAT CNR-IRSA METODO 3030 MAN 29!2003 (U RP MSOO)
* Azoto'ammoniacale come ione ammonio.

AND WASTEWATER, 22ND ED. 2012 3120 B (U RP M848)
‘Ferro.come Fe
Manganese come Mn

APHA STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATEON OF WATER

Valore

‘1< 0,01

“ < 0,05

<50
<5

R

Incertezza

u.m.

fmgn

unita pH

T

uSlom.

Cimgh

mafl -

Clugh
pgil

. |Recupero_

CNAL
N.A.
“NAL
NLALT
CINALCL
A

INAL T
A

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' MNON CONFORMITA'

Refativamente alle determinazioni chimiche effettuate il campione risulta CONFORME a quanto previsto dail' All.1 del DLgs. N.31 del

2212001 e s.m.i..

I DIRIGENTE PROFESSIONAL
DELLA S8(7.03

Dott. Giuseppe|Raspagni

A

¥

Il Dirigente Résponsabile:

1]

Cyni metode di prova & identificato da un codice intemo aifanurmerico, riporiato dopo la descrizione, quale riferimento al calalogo dellAgenzia

La colonna recupero indica, per ogni parametro, i recupero (%) e se questo sia stato utilizzato nei caleoli (SUNO).
La lettera £ nella colonna del rsultalo analitico, se presente, indica un valore espresso in nofazione esponenziale, e va inteso come il prodotto del numero riporiato

per 10 elevato alla potenza rappresentata dal numero indicato dopola E.
M.D.: non determinato
N A non appiicabile
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Agenila Reglonale
per la Protexione Ambienlale

SC 07 - DIPARTIMENTO DI ALESSANDRIA
$S 07.03 - ATTIVITA STRUMENTALI DI LABORATORIO

Laboratorio di VIA DON GASPAROLQG 3 - 15100 ALESSANDRIA (AL)

RAPPORTO DI PROVA N. 2015/027421 Emesso il 08/09/20156

N° Campione: 2015/044967

Descrizione: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANC

Committente: ASL AL exASL 22 - NOVI LIGURE-SIAN
VIA PAPA GIOVANNI XXHI 1 - 18067 NOVI LIGURE {(AL)

Prelevato da: ASL AL ex ASL 22 NOVI LIGURE - SIAN
VIA PAPA GIOVANNI XXIII 1 15067 NOV1 LIGURE (AL)

Presso: UTENZA DA ACQUEDOTTO
227300028 COLONNINA PRELIEVO
VIA MONTELLO - NOVILIGURE (AL)

Pervenuto il: 02/09/2015 Verbale/Riferimento: 435

Prove iniziate il: 02/09/2015 ‘ Terminate il:  03/09/2015

i presente Rapporio di prova NON pud essere ripradotio parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.

I risuitati rportati sul presente Rapporto di prova sono rapprasentativi del solo campione sottoposto a prova.

_ Arpa Piemonte
Fommato layout eadice: LLGQ.5025 RO3 Codics fiscale/Partita VA: 07476380017
VIA PIO VI, 9- 10136 TORING

del: 02/09/2015
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gearfy i
pa1 1z Proleslone Amblentale

N° Campione: 2015/044967 N® Rapporto di Prova: 2015/027421

Esame obiettivo: Inodore, insapore

PARAMETR! BIOLOGICI

METODO/Parametro | |vaore [incertezza [um. Recupero
UNI EN IS0 9308-1:2014 - (U.RP.MO010) _
L -Coliformi totali e LT LT L UFCH00mE T INLAL
Escherichia coli o o 19 b JUFCA00mi IN-A.

(]

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ /NON CONFORMITA’

Relativarnente alle determinazioni microbiclogiche effettuate if campione risuita CONFORME a quanto previsto dall’ALL. 1 del D. Lgs.
N.31 del 2/2/2001 e s.m.i..

Ogni metodo di prova ¢ identificato da un codice intemo alfanumerico, riportato dopo la descrizione, guale rferimento af catalogo delfAgenzia
La cofonna recupero indica, per egni paramelrg, i recupero (%) e se questo sia stato utilizzato nei caleeli (SUNO).
La lettera E nella colonna del risultalo analiico, se presente, indica un valose espresso in notazione esponenziale, e va intese come il prodotto del numero riportato
per 10 elevato alla polenza rappresentata dal numero indicato dopola E.
N.D.: nen determinato
M.A: non applicabife
Pagina2di 3



it Ageatia R
pe? 2 Pretesione Amblentala

N® Campione: 2015/044967 N° Rapporto di Prova: 2015/027421

Esame obietlivo: Inodore, Insapore

PARAMETRI CHIMICI

METODOIParametro _ o ) . |Valore  |[incertezza |U.M. Recupero
KiT COLORIMETRICO B COLORE (U RP. M051)
- Colore B : ; PR = T R TSR N.A -
APAT CNR- IRSA METODO 4050 MAN 29/2003 (U RP. M568) B _ _

- Nitriti come fone nitrito . CR0,01 s e gl T NAL
APAT CNR-IRSA METODO 2060 MAN 29/2003 (U RP M559) ‘

Concentrazione idrogenionica {(pH) -~ : DT e e unita pH. - NLAL T
APAT CNR-IRSA Metodo 2110 Man 29/2003 (U.RP.MZSQ) )

Torbidita (NTU) ~ e 0 e e p e INTU T INLAL
APAT CNR-IRSA METODO 2030 MAN 29/2003 (U RP M560) _

‘Conducibilita eletirica specifica a 20°C - S VL VR ST eSiem. DT INLAG
APAT CNR-IRSA Metodo 4020 Man 29/2003 (U RP. M901) _ _ _

~Nitrati come ione nitrato 7" : AT s SRR g LA,
APAT CNR-IRSA METODO 3030 MAN 29/2003 - (U RP. M300) .

Azoto ammoniacale ‘come ione ammonio - LU UR0,08 e T e gt NLA. -
APHA STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER
AND WAS'FEWATER 22ND £D. 2012, 3120 B - (U RP. M848)

“Ferro come Fg - 7 kB gdl g N.A. _

Manganese come Mn <5 Mgt N.A.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ /NON CONFORMITA’
Relativamente alle determinazioni chimiche effettuate il campione risulta CONFORME a quanto previsto dall’ All.1 del DLgs. N.31 del
2/2i2001 e s.m.i..

IL DIRIGENTE PRDFESSIONAL
DELLA 8§07.03

Il Dirlgente Responsabile:

117

17T

Cgni metedo di prova  identificalo da un codice intemo alfanumerico, riportato dopo la descriziona, quale riferimento at catalogo deifAgenzia

La colonna recupero indica, per ogni parametro, il recupero (%) e se questo sia stato utilizzato nei calceli (SYNO).

La leftera E nelfa cofonna del risuftato analitico, se presente, indica un valore espresso in nolazione esponenziale, e va inteso come il predotio def numero riporato
per 1 elevato alla potenza rappresentata dal numero indicato dopola E,

N.D.: nen deteminato ’

N.A.: non applicabile '
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e Agenzia Reg 2
per la Protezione Ambientaie

SC 07 - DIPARTIMENTO DI ALESSANDRIA
$S 07.03 - ATTIVITA STRUMENTALI DI LABORATORIO

Laboratorio di VIA DON GASPAROLO 3 - 15100 ALESSANDRIA (AL)

RAPPORTO DI PROVA N. 2015/027420 Emesso il 08/09/2015

N° Campione: 2015/044968

fDescrizione: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Committente: ASL AL exASL 22 - NOVI LIGURE-SIAN
VIA PAPA GIOVANNI XX 1 - 15067 NOVI LIGURE (AL)

Prelevato da: ASL AL ex ASL 22 - NOVI LIGURE -‘SIAN
VIA PAPA GIOVANNI XXIII 1 15067 NOVI LIGURE (AL)

Presso: UTENZA DA ACQUEDOTTO
227300031 MANDATA IN RETE IMPIANTO Di CAPTAZIONE
LOC. BETTOLE DI NOVI - NOVI LIGURE (AL)

Pervenuto il: 02/09/2015 Verbale/Riferimento; 436

Prove iniziate il 02/09/2015 Terminate il:  03/09/2015

it presente Rapporto di prova NON pud essere riprodatio parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio.
t risultati riportali sul presente Rapporio di prova sono rappreseniativi del solo campione sottoposto a prova.

Arpa Piemonte
Feaato layout codice: U.GQ.5025 ROS Codice fiscale/Parfita IVA: 07176380017
: VIA PIO VI 9 - 10135 TORINO

del: 02/09/2015
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N°® Campione: 2015/044968

Esame obiettivo: Inodore, Insapore

i LE) 2
gar 2 Proteisne Ambloetaie

PARAMETRI BIOLOGICI

N° Rapporto di Prova: 2015/027420

Escherichia coli

METQDO/Parametro

UNI EN 1SO 9308-1:2014 -
“Coliformi totali

(URPMOi0)

oo

Valore

Incertezza

UM,

JUECH100mI

UEC/100mi

Recupero

INA
N.A.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA” fNCGN CONFORMITA'

Refativamente aile determinazioni microbiologiche effettuate if campione risuita CONFORME a quanto previsto dall’ALL.1 del D. Lgs.

N.31 del 2/2/2001 & s.m.i..

Cgri metodo di prova & identificato da un cedice interno alfanumerico, riporate depo la descrizione, quale riferimento al catalogo dellAgenzia
La colonna recupero indica, per ogni parametro, it recupero (%) e se questo sia state utilizzato nei caleoli (SUNO).
La lettera E nelfa colonna del risultato analitico, se presente, indica un valore espresso in nolazione esponenziale, e va inteso come il orodotto del numero riportato

per 10 elevato alla potenza rappresentata dal numero indicato dopola E.

M.D.: non determinato
N.A. non appiicabile
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N° Campione: 2015/044968 N’ Rapporto di Prova: 2015/027420

T

Esame obiettivo: Inedore, Insapore

PARAMETRI CHIMICI

METODOIParametro o i |valore Incertezza |U.M.
KIT COLOR[METRiCO B COLORE (U RP M051)

- Colore S LTI DN
APAT CNR-IRSA METODO 4050 MAN 29/2003 (U RP. M568)

‘Nitriti come ione mitrito - 70T e T S e oot TE e [mgh!
APAT CNR-IRSA METODO 2060 MAN 29[2003 {U. RP M559) : ' _
. -Concentrazione idrcgenionica (pH) ~ - e T4 s “{unita.pH
APAT CNR-IRSA Metodo 21190 Man 29)'2003 (U RP M259}
" Torbidita (NTU) -~ - - wovlk04 Spe o NTU
APAT CNR-IRSA METODO 2030 MAN 29!2003 (U RF’ MSBO)

:Conducibilita elettrica specifica a 20°C 77 - a3 b s lem

APAT CNR-IRSA Metodo 4020 Man 2912003 - (U RP MQO‘f) _
Nitrati-come ione nitrato - . 7 o LB mghl
APAT CNR-IRSA METODO 3030 MAN 26/2003 - (U RP. M300)
--Azoto ammoniacale come ione ammonio ¢ R 41X - e e gl
APHA STANDARD METHODS FOR THE EXAMFNAT]ON OF WATER
AND WASTEWATER, 22ND ED. 2012 3120 B - (U RP. M848} .
‘Ferro come Fe - RS <50 o g
Manganese come Mn <5 gl

. |Recupero

AN A
| W
CINLA.L
CINLAL
CUINGAL
CANLALL
|

CUINLAL
N.A

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA” INON CONFORMITA

Relativamente alle determinazioni chimiche effetiuate il campione risulta CONFORME a quanto previsto dall' All.1 del Digs. N.31 del

2/2/2001 e s.m.i.. Lo

IL DIRIGENTE PRDFESSIONAL
DEHAm O? 0’5

Ogni metodo di prova & identificalo da un codice intemo aifanumerico, fiporato dopo la descrizione, quate riferimento al catalogo dell'Agenzia
La colonna recupero indica, per ogni parametio, it recupero (%) e se questo sia stalo utilizzato nef calcoli (SYNO).

La letlera E nella colonna def risuitalo analitico, se presente, indica un valore espresso in notazicne esponenziale, & va inteso come it prodotio del numero riportato

per 10 elevalo alla potenza rappresentata dat numerg indicato dopo la E.
N.Cv.: non detenninato
N.A. non applicabile
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